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nové vodiče AlFe 110/22
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SD022
Výměna

NOVÉ HRANICE STAVEBNÍCH POZEMKŮ

LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

VLASTNICKÉ HRANICE DLE KN

NOVÝ STL PLYNOVOD

PLYNOVOD - PLÁNOVANÁ STAVBA PŘED REALIZACÍ

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV

RUŠENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OD PENNY K TRAFOSTANICI
(ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY)

SOUBĚH S PODZEMNÍM VEDENÍM VN DO 35kV

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY
NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METAL.KABELU CETIN
ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU CETIN

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU TLAPNET

OSA KOLEJÍ ČD

Sloup veřejného osvětlení, bezpaticový, výška 5m
Svítidlo veřejného osvětlení LED, výkon do 30W,
teplota chromatičnosti max.2700K

RUŠENÉ NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV

OCHRANNÉ PÁSMO ČD

NOVÁ SPLAŠKOVÁ (JEDNOTNÁ) KANALIZACE

KOMPOZICE NAVRŽENÝCH CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ

NÁVRH NOVÁ PŘELOŽKA SEK (CETIN)

ZRUŠENÍ (PŘELOŽKA) METALICKÉHO KABELU CETIN

ZRUŠENÍ (PŘELOŽKA) OPTICKÉHO KABELU - CETIN

NOVÝ VODOVODNÍ ŘAD
(OBYTNÁ ZÁSTAVBA U VÁPENKY)

PROJEKTOVANÁ TRASA VODOVOD

STÁVAJÍCÍ VODOVOD.ŘADY A PŘÍPOJKY

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

PLOCHA STAVEBNÍHO POZEMKU

551/42 ČÍSLO STAVEBNÍHO POZEMKU DLE KN

ČÍSLO STAVEBNÍHO POZEMKU35

SS200 PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ČEZ

VZROSTLÁ ZELEŇ
NOVÁ VÝSADBA STROMŮ

TERÉNNÍ VAL V.5m

KANALIZACE DEŠŤOVÁ (JEDNOTNÁ)

NOVÝ CHODNÍK

DOPRAVA V KLIDU PRO NOVOU
OBYTNOU ZÁSTAVBU

NÁVRH NOVÉ TRASY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VO)

ZRUŠENÍ (PŘELOŽKA) LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VN NAPOJENÍ TS

NÁVRH NOVÉ VEDENÍ SEK (CETIN) - NAPOJENÍ RD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (JEDNOTNÁ)

HUP PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ PLYN

HRANICE LOKALITY Z4.a, Z4.b - URČENÉ DLE
UP K ZÁSTAVBĚ RD

NOVÉ SJEZDY NA POZEMEK RD

NOVÁ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

„Obytná zóna u vápenky“
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Stavba bude členěna na stavební objekty:
2.3.0.1.SO.01 – Dopravní stavba
2.3.6.4.SO.02 – Plyn
2.3.6.4.SO.03 – Veřejné osvětlení
2.3.6.4.SO.04 – Elektro - kvn,DTS,knn;
2.3.6.4.SO.05 – Elektro – přeložka vn
2.3.6.4.SO.06 – Cetin –nové vedení
2.3.6.4.SO.07 – Cetin – přeložka
2.3.7.4.SO.08 – Terénní val

VYPRACOVAL Oprávněná osoba

KAT. ÚZEMÍ

MÍSTO STAVBY
INVESTOR

STUPEŇ PD
DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

#Jméno výkresu

Město Třemošnice, Náměstí Míru 451,
 538 43 Třemošnice

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Třemošnice nad
Doubravou

9/2025

Ing.arch.Ondřej Rychnovský Ing.arch.Ondřej Rychnovský
ČKA: 5013

Lokalita Z.4a, Z.4b Třemošnice

DSP - „Obytná zóna u vápenky“
(lokalita Z.4a, Z.4b Třemošnice)

HIP
Ing.arch.Ondřej Rychnovský

DSP

S

1:500 C.3

1189/841

Miroslav Bubeník
Psací stroj

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  11
300/297
976 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
Neprodáváme

Miroslav Bubeník
Psací stroj
Neprodáváme

Miroslav Bubeník
Psací stroj
Neprodáváme

Miroslav Bubeník
Psací stroj
Rezervováno

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  10
300/298
974 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  9
300/299
961 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  8
 544/9
 997 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  7
 549/6
1010 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  6
 549/3
1021 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  5
551/34
973 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  4
551/12
957 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  3
551/29
1119 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  2
551/44
1066 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  1
551/33
1027 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 34
551/42
917 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 35
551/43
917 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 36
551/14
917 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 26
551/40
1078 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
Neprodáváme

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 25
551/39
941 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 24
551/38
969 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 23
551/37
981 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 22
551/36
995 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 21
551/13
1008 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 20
551/18
1007 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 19
549/4
1002 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 18
300/43
1001 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
 17
300/301
1012 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  12
300/295
938 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  13
300/296
934 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  14
300/232
942 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  15
300/229
936 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  16
300/250
962 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  30
300/233
919 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  29
300/234
948 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  28
549/7
961 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  27
551/35
924 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  33
549/8
857 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  32
300/300
858 m2

Miroslav Bubeník
Psací stroj
  31
300/243
955 m2
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